
 

 

EConnect versieoverzicht 
 
Aanpassingen in versie ecnnv1.5: 
 

 Als omvormer uitgaat via timer, worden de leds op de panelen nu wel uitgeschakeld. 
 Als ECR (remote paneel) is disabled, werden leds in bepaalde gevallen nog wel 

aangestuurd. Nu niet meer. 
 Setting 191 toegevoegd: ‘Display blank timer’. Na ingesteld aantal minuten gaat remote 

display uit (tot bedienen knop).  
 In bepaalde gevallen reset EConnect bij uitnemen van de USB kabel. Met een fix is dat nu 

voorkomen. 
 


